
INSTALACIONES:

Plano Nombre Escala

I. O1 Fontanería e.1/250
I. O2 Saneamiento PB e.1/250
I. O3 Saneamiento P1 e.1/250
I. O4 Electricidad/Telecomunicaciones P0 e.1/250
I. O5 Electricidad/Telecomunicaciones P1 e.1/250
I. O6 Electricidad P.Cubierta e.1/250
I. O7 Climatización/Ventilación P0 e.1/250
I. O8 Climatización/Ventilación P1 e.1/250
I. O9 Instalaciones Contraincendios DB-SI P0 e.1/250
I. 10 Instalaciones Contraincendios DB-SI P1 e.1/250



01.

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

01.

02.

03.

05.

08. 09.

06. 07.

04.

GRIFERÍA Y SANITARIOS :

Bomba calor
agua-agua

AFS

ACS

armario contador agua

LEYENDA:

FONTANERÍA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

NORMATIVA

RED EN URBANIZACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

RED INTERNA:

CAUDALES INSTANTÁNEOS MÍNIMOS:

Aparato caudal AF(dm³/s) caudal ACS (dm³/s)
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AP 50x50

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

AF 50x50

Ø125m
m  pt

e. 2%

Ø110mm

AP 50x50

Ø110mmØ110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

AP 50x50 AP 60x60

AP 40x40

Ø125mm  pte. 2%

Ø125mm  pte. 2%

Ø125mm  pte. 2%

AP 50x50

AP 40x40

AP 50x50

Ø250mm  pte. 2%

Ø250mm  pte. 2%

AP 50x50

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

AP 50x50

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

Ø150mm  pte. 2%

AF 50x50

AP 50x50

AF 50x50

AP 50x50

AP 40x40

AP 40x40

AP 40x40

AP 40x40

AP 40x40

AP 40x40

AP 40x40 AP 40x40 AP 40x40 AP 40x40

Ø
250mm  pte. 2%

Ø125mm  pte. 2%

AF 50x50 AF 60x60

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

NOTA:

DETALLE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO:

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES:

LEYENDA :

AP AxA

AF AxA

SANEAMIENTO

VENTILACIÓN DE BAJANTES:
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pluviales
Ø110mm

pluviales
Ø110mm

pluviales
Ø110mm

pluviales
Ø110mm

pluviales
Ø110mm

fecales
Ø110mm

fecales
Ø110mm

pluviales
Ø110mm

Ø110mmØ110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

LEYENDA :

AP AxA

AF AxA

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

NOTA:

DETALLE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO:

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

SANEAMIENTO

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES:

VENTILACIÓN DE BAJANTES:

Ø
150mm  pte. 2%

Ø
110mm

Ø
125mm  pte. 2%

Ø
250mm  pte. 2%

Ø
150mm  pte. 2%
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LEYENDA:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
NORMATIVA:

SITUACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO:

INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES:

INSTALACIÓN TELEFÓNICA:

tv

tv

tv

ELECTRICIDAD/

TELECOMUNICACIONES

KvArKw

I.C.G.

3 fusibles 

CGP- 7-250

100 A.
100mA

de 160 A

RED DE SUMINISTRO
ELECTRICO

LINEA GENERAL
DE ALIMENTACIÓN
3X150mm +
1x70mm² ∅160mm

4x100A

100 A.
100mA

2x20A

30mA

ALUMBRADO
EXTERIOR

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

63 A.

2x20A

2x20A

I.C.P

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

ESQUEMA UNIFILAR:

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

ALUMBRADO
EMERGENCIA

SALA
INSTALACIONES

CAFETERIA

2x1x1,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

LAVAVAJILLAS

4x100A100 A.
100mA

COCINA INDUCCIÓN
HORNO

2x1x2,5mm2+TT

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

100 A.
100mA

ENFERMERÍA Y VESTUARIOS PÚBLICOS

SERVICIOS GENERALES

2x25A

4x4+4

Ø 25mm ASCENSORES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

100 A.
100mA

CLUB DE REMO Y ESCUELAS NAÚTICAS

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES
SERVICIOS

LEYENDA LUMINARIAS:
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tv

tv

tv
tv

tv

LEYENDA LUMINARIAS:

KvArKw

I.C.G.

3 fusibles 

CGP- 7-250

100 A.
100mA

de 160 A

RED DE SUMINISTRO
ELECTRICO

LINEA GENERAL
DE ALIMENTACIÓN
3X150mm +
1x70mm² ∅160mm

4x100A

100 A.
100mA

2x20A

30mA

ALUMBRADO
EXTERIOR

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

63 A.

2x20A

2x20A

I.C.P

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

ESQUEMA UNIFILAR:

2x2x2,5mm2+TT

Ø 16mm

ALUMBRADO
EMERGENCIA

SALA
INSTALACIONES

CAFETERIA

2x1x1,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

LAVAVAJILLAS

4x100A100 A.
100mA

COCINA INDUCCIÓN
HORNO

2x1x2,5mm2+TT

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

100 A.
100mA

ENFERMERÍA Y VESTUARIOS PÚBLICOS

SERVICIOS GENERALES

2x25A

4x4+4

Ø 25mm ASCENSORES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ILUMINACIÓN

100 A.
100mA

CLUB DE REMO Y ESCUELAS NAÚTICAS

2x1x2,5mm2+TT

4x100A100 A.
100mA

ENCHUFES
SERVICIOS

LEYENDA:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
NORMATIVA:

SITUACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO:

INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES:

INSTALACIÓN TELEFÓNICA:

ELECTRICIDAD/

TELECOMUNICACIONES
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NORMATIVA:

SITUACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO:

ELECTRICIDAD/ILUMINACIÓN PÚBLICA

LEYENDA LUMINARIAS EXTERIORES:
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Bomba calor
agua-agua

UTA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

NOTAS:

UTA

ESQUEMA DEL SISTEMA

CLIMATIZACIÓN/

VENTILACIÓN

LEYENDA:
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

NOTAS:

UTA

LEYENDA:

CLIMATIZACIÓN/

VENTILACIÓN

ESQUEMA DEL SISTEMA
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L01

L02

L03

L04

L05 L06

L07

S01

S01

04

Superficie útil y longitud de los recorridos de evacuación

Planta Actividad

Superficie útil (m²)

Longitud del

recorrido (m) (1)

Planta baja

Norma

Proyecto

01

Casa de los botes /

Taller

453.46 31.25 28.71

02

Vestuarios M Club de

remo

53.90 25 16.78

03 Aseo 6.69 50 18.67

04 Comunicaciones 202.33 50 13.56

05

Vestuarios H Club de

remo

54.79 25 15.04

06 Aseo 7.12 25 18.46

07 Sala de entrenamiento 126.23 50 34.89

08 Almacén de tablas 109.37 25 24.76

09

Vestuarios H. Escuelas

Náuticas

38.30 25 14.54

10

Vestuarios M. Escuelas

Náuticas

40.08 25 23.22

11 Vestíbulo vestuario 9.65 50 -

12

Cuarto de limpieza

5.80 50 -

13 Aula 59.23 50 34.98

14

Despacho
12.53 50 21.68

15

Despacho

12.59 50 21.16

16 Almacén 3.15 50 -

17 Aseos 11.60 50 28.13

18 Aseos 11.67 50 23.49

19 Vestíbulo 7.75 50 -

20 Aseo 5.32 50 19.91

21 Cuarto de instalaciones 66.52 25 5.15

22

Sala polivalente/Tienda/

recepción

354.27 50 20.67

23 Cortavientos 28.15 50 -

24 Aseo 10.03 50 12.52

25 Enfermería 13.82 50 8.77

26

Sala de espera

10.32 50 1.64

27

Vestuarios playa H

14.25 50 12.44

28

Vestuarios playa M

14.20 50 10.78

29 Vestuarios minusválidos 3.51 50 4.09

30 Vestíbulo aseos 17.64 50 3.73

31 Salida servicio 9.96 50 6.91

Superficie útil - planta baja: 1750.09 m²

Planta primera

32 Cortavientos 8.78 50 -

33 Cafetería 145.43 50 21.33

34 Barra cafetería 9.05 50 14.42

35 Cocina 27.11 25 11.27

36 Almacén de alimentos 8.74 25 9.74

37 Almacén de residuos 7.93 25 2.73

38
Cuarto de limpieza

3.03 50 -

39 Aseo 17.91 50 26.34

40 Aseo 17.95 50 33.67

41 Aseo 5.87 50 23.70

42 Gimnasio 339.65 50 21.69

Superficie útil - planta primera: 591.45 m²

(1) El aumento del 25% de la longitud de los recorridos de evacuación será admitida cuando exista

una instalación automática de extinción y será aplicable no solo a la longitud del recorrido y a tramos

de recorrido único, sino a cualquier recorrido de evacuación o parte del mismo cuya longitud esté

regulada por el DB SI.

“

”

EXTINTORES PORTÁTILES
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

EL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS, TIENE POR OBJETO
ESTABLECER LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PRETENDEN CUMPLIR LAS
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DURANTE SU USO
PREVISTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. SEGÚN CTE DB-SI APROBADO
POR RD 314/2006, MODIFICADO CONFORME AL REAL DECRETO 173/2010, DE 19
DE FEBRERO (BOE 13-03-2010)

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

EXTINTOR MANUAL

BOCA DE INCENDIOS TIPO 25 MM

LEYENDA DE EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DB-SI LEYENDA ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y
EMERGENCIA

SEÑALÉTICA UBICADA
SOBRE LUMINARIA

CÓDIGO DE COLORES A EMPLEAR EN TUBOS RÍGIDOS O
FLEXIBLES SEGÚN NORMA EN  50086-1

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

ORIGEN RECORRIDO DE ALTERNATIVO

DETECTOR DE HUMOS

LEYENDA DE DETECCIÓN Y ALARMA

SPRINKLES - ROCIADORES AUTOMÁTICOS

BOCA  DE

INCENDIO

Ocupación, número y anchura  de salidas  de evacuación

Planta Actividad

Densidad

(m²/persona)

Ocupación

(persona)

Ocupación total

(persona)

Número de salidas

Anchura de las

salidas (m)

Planta baja

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

01

Casa de los botes /

Taller

40 12 12 1 1 0.80 1.50

02

Vestuarios M Club de

remo

3 18

243 1 1 1.00 1.50

03 Aseo 3 3

04 Comunicaciones 3 68

05

Vestuarios H Club de

remo

3 19

06 Aseo 3 3

07 Sala de entrenamiento 2 64

08 Almacén de tablas 40 3

76 1 1 0.8 1.50

09

Vestuarios H. Escuelas

Náuticas

3 13

10

Vestuarios M. Escuelas

Náuticas

3 14

13 Aula
1,5

40

20 Aseo 3 2

13 Aula
1,5

40

266 1 2 1
1,50

14

Despacho

10 2

15
Despacho

10 2

17 Aseos 3 4

18 Aseos 3 4

22

Sala polivalente/Tienda/

recepción

2 178

23 Cortavientos 0

24 Aseo 3 4

15 1 1 0.8 1.5025 Enfermería 10 2

26
Sala de espera

2 6

27

Vestuarios playa H

3 5

18 1 1 0.8 1.50

28

Vestuarios playa M

3 5

29 Vestuarios minusválidos 3 2

30 Vestíbulo aseos 3 6

31 Salida servicio 2 5 5 1 1 0.80 1.50

Ocupación planta baja: 780 personas

Planta primera

32 Cortavientos nula 0

112 1 1 0.80 1.60

33 Cafetería
1,50

97

34 Barra cafetería 10 1

39 Aseo 3 2

40 Aseo 3 6

41 Aseo 3 6

35 Cocina nula 0

0 1 1 0.80 0.8036 Almacén de alimentos nula 0

37 Almacén de residuos nula 0

41 Gimnasio 5 68

Ocupación planta primera: 180 personas

SECTORES DE INCENDIO (DB-SI)

Sector

Superficie construida (m²) (1) Uso previsto (2) Resistencia al fuego del elemento compartimentador (3)

Norma

Proyecto

Paredes y techos (3) Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

S1

2500

1422,65

Escuela Náutica EI 120 EI 120 EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

S2

2500

272,94

Cafetería EI 120 EI 120 EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

 (1) A efectos de cómputo de la superficie de un sector de incendio  se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de

independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

 (2) Según se considera en el Anejo A - Terminología, para los usos no contemplados en este DB, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movimiento de

los usuarios, etc.

 (3) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB-SI 1)

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL (DB-SI)

Local

Uso previsto Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3)

Paredes y techos (3) Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

L01

Casa de los botes /

Taller

453.46 Alto EI 180 EI 180
2x EI₂ 60-C5 2x EI₂ 60-C5

L02

Vestuarios M Club de

remo

53.90

Bajo

EI 90 EI 90
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L03

Vestuarios H Club de

remo

54.79

Bajo

EI 90 EI 90
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L04 Almacén de tablas 109.37 Medio EI 120 EI 180
2 x EI₂ 30-C5 2 x EI₂ 45-C5

L05

Vestuarios H.

Escuelas Náuticas

38.30

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L06

Vestuarios M.

Escuelas Náuticas

40.08

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L07 Sala de instalaciones 66.52 Medio EI 120 EI 180
2 x EI₂ 30-C5 2 x EI₂ 45-C5

L08 Cocina 27.11 Medio EI 120 EI 120
2 x EI₂ 30-C5 EI₂ 45-C5

L09

Almacén de

alimentos

8.74

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L10 Almacén de residuos 7.93

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

 (1) La necesidad del vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o la zona, conforme lo establecido en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1- Propagación interior)

 (2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

 (3) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puerta de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario

para su evacuación.

Dotación de instalaciones contra incendios en los sectores

Dotación
Extintores portátiles

Bocas de incendio

equipadas

Columna seca

Sistema de detección

y alarma

Instalación

automática de

extinción

S1 _ ESCUELA NÁUTICA

Norma Sí Sí No Sí No

Proyecto

Sí Sí No Sí Sí

S2 _ CAFETERÍA

Norma Sí No No No No

Proyecto

 Sí No No Sí No

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio

Escalera

Sentido de

evacuación

Altura de

evacuación (m)

Protección

Tipo de ventilación

Ancho y capacidad de la

escalera

Norma

Proyecto Ancho (m)

Capacidad

(p)

E01 Sí 2.88 NP NP Por conductos 1.50 240

E02 Sí 5.04 NP NP Por conductos 1.50 240

DB-SI/

CONTRAINCENDIO
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Ocupación, número y anchura  de salidas  de evacuación

Planta Actividad

Densidad

(m²/persona)

Ocupación

(persona)

Ocupación total

(persona)

Número de salidas

Anchura de las

salidas (m)

Planta baja

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

01

Casa de los botes /

Taller

40 12 12 1 1 0.80 1.50

02

Vestuarios M Club de

remo

3 18

243 1 1 1.00 1.50

03 Aseo 3 3

04 Comunicaciones 3 68

05

Vestuarios H Club de

remo

3 19

06 Aseo 3 3

07 Sala de entrenamiento 2 64

08 Almacén de tablas 40 3

76 1 1 0.8 1.50

09

Vestuarios H. Escuelas

Náuticas

3 13

10

Vestuarios M. Escuelas

Náuticas

3 14

13 Aula
1,5

40

20 Aseo 3 2

13 Aula
1,5

40

266 1 2 1
1,50

14

Despacho

10 2

15
Despacho

10 2

17 Aseos 3 4

18 Aseos 3 4

22

Sala polivalente/Tienda/

recepción

2 178

23 Cortavientos 0

24 Aseo 3 4

15 1 1 0.8 1.5025 Enfermería 10 2

26
Sala de espera

2 6

27

Vestuarios playa H

3 5

18 1 1 0.8 1.50

28

Vestuarios playa M

3 5

29 Vestuarios minusválidos 3 2

30 Vestíbulo aseos 3 6

31 Salida servicio 2 5 5 1 1 0.80 1.50

Ocupación planta baja: 780 personas

Planta primera

32 Cortavientos nula 0

112 1 1 0.80 1.60

33 Cafetería
1,50

97

34 Barra cafetería 10 1

39 Aseo 3 2

40 Aseo 3 6

41 Aseo 3 6

35 Cocina nula 0

0 1 1 0.80 0.8036 Almacén de alimentos nula 0

37 Almacén de residuos nula 0

41 Gimnasio 5 68

Ocupación planta primera: 180 personas

“

”

EXTINTORES PORTÁTILES
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

EL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS, TIENE POR OBJETO
ESTABLECER LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PRETENDEN CUMPLIR LAS
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DURANTE SU USO
PREVISTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. SEGÚN CTE DB-SI APROBADO
POR RD 314/2006, MODIFICADO CONFORME AL REAL DECRETO 173/2010, DE 19
DE FEBRERO (BOE 13-03-2010)

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

EXTINTOR MANUAL

BOCA DE INCENDIOS TIPO 25 MM

LEYENDA DE EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DB-SI LEYENDA ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y
EMERGENCIA

SEÑALÉTICA UBICADA
SOBRE LUMINARIA

CÓDIGO DE COLORES A EMPLEAR EN TUBOS RÍGIDOS O
FLEXIBLES SEGÚN NORMA EN  50086-1

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

ORIGEN RECORRIDO DE ALTERNATIVO

DETECTOR DE HUMOS

LEYENDA DE DETECCIÓN Y ALARMA

SPRINKLES - ROCIADORES AUTOMÁTICOS

BOCA  DE

INCENDIO

Superficie útil y longitud de los recorridos de evacuación

Planta Actividad

Superficie útil (m²)

Longitud del

recorrido (m) (1)

Planta baja

Norma

Proyecto

01

Casa de los botes /

Taller

453.46 31.25 28.71

02

Vestuarios M Club de

remo

53.90 25 16.78

03 Aseo 6.69 50 18.67

04 Comunicaciones 202.33 50 13.56

05

Vestuarios H Club de

remo

54.79 25 15.04

06 Aseo 7.12 25 18.46

07 Sala de entrenamiento 126.23 50 34.89

08 Almacén de tablas 109.37 25 24.76

09

Vestuarios H. Escuelas

Náuticas

38.30 25 14.54

10

Vestuarios M. Escuelas

Náuticas

40.08 25 23.22

11 Vestíbulo vestuario 9.65 50 -

12

Cuarto de limpieza

5.80 50 -

13 Aula 59.23 50 34.98

14

Despacho
12.53 50 21.68

15

Despacho

12.59 50 21.16

16 Almacén 3.15 50 -

17 Aseos 11.60 50 28.13

18 Aseos 11.67 50 23.49

19 Vestíbulo 7.75 50 -

20 Aseo 5.32 50 19.91

21 Cuarto de instalaciones 66.52 25 5.15

22

Sala polivalente/Tienda/

recepción

354.27 50 20.67

23 Cortavientos 28.15 50 -

24 Aseo 10.03 50 12.52

25 Enfermería 13.82 50 8.77

26

Sala de espera

10.32 50 1.64

27

Vestuarios playa H

14.25 50 12.44

28

Vestuarios playa M

14.20 50 10.78

29 Vestuarios minusválidos 3.51 50 4.09

30 Vestíbulo aseos 17.64 50 3.73

31 Salida servicio 9.96 50 6.91

Superficie útil - planta baja: 1750.09 m²

Planta primera

32 Cortavientos 8.78 50 -

33 Cafetería 145.43 50 21.33

34 Barra cafetería 9.05 50 14.42

35 Cocina 27.11 25 11.27

36 Almacén de alimentos 8.74 25 9.74

37 Almacén de residuos 7.93 25 2.73

38
Cuarto de limpieza

3.03 50 -

39 Aseo 17.91 50 26.34

40 Aseo 17.95 50 33.67

41 Aseo 5.87 50 23.70

42 Gimnasio 339.65 50 21.69

Superficie útil - planta primera: 591.45 m²

(1) El aumento del 25% de la longitud de los recorridos de evacuación será admitida cuando exista

una instalación automática de extinción y será aplicable no solo a la longitud del recorrido y a tramos

de recorrido único, sino a cualquier recorrido de evacuación o parte del mismo cuya longitud esté

regulada por el DB SI.
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SECTORES DE INCENDIO (DB-SI)

Sector

Superficie construida (m²) (1) Uso previsto (2) Resistencia al fuego del elemento compartimentador (3)

Norma

Proyecto

Paredes y techos (3) Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

S1

2500

1422,65

Escuela Náutica EI 120 EI 120 EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

S2

2500

272,94

Cafetería EI 120 EI 120 EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

 (1) A efectos de cómputo de la superficie de un sector de incendio  se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de

independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

 (2) Según se considera en el Anejo A - Terminología, para los usos no contemplados en este DB, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movimiento de

los usuarios, etc.

 (3) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB-SI 1)

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL (DB-SI)

Local

Uso previsto Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3)

Paredes y techos (3) Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

L01

Casa de los botes /

Taller

453.46 Alto EI 180 EI 180
2x EI₂ 60-C5 2x EI₂ 60-C5

L02

Vestuarios M Club de

remo

53.90

Bajo

EI 90 EI 90
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L03

Vestuarios H Club de

remo

54.79

Bajo

EI 90 EI 90
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L04 Almacén de tablas 109.37 Medio EI 120 EI 180
2 x EI₂ 30-C5 2 x EI₂ 45-C5

L05

Vestuarios H.

Escuelas Náuticas

38.30

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L06

Vestuarios M.

Escuelas Náuticas

40.08

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L07 Sala de instalaciones 66.52 Medio EI 120 EI 180
2 x EI₂ 30-C5 2 x EI₂ 45-C5

L08 Cocina 27.11 Medio EI 120 EI 120
2 x EI₂ 30-C5 EI₂ 45-C5

L09

Almacén de

alimentos

8.74

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

L10 Almacén de residuos 7.93

Bajo

EI 90 EI 120
EI₂ 45-C5 EI₂ 45-C5

 (1) La necesidad del vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o la zona, conforme lo establecido en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1- Propagación interior)

 (2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

 (3) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puerta de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario

para su evacuación.

Dotación de instalaciones contra incendios en los sectores

Dotación
Extintores portátiles

Bocas de incendio

equipadas

Columna seca

Sistema de detección

y alarma

Instalación

automática de

extinción

S1 _ ESCUELA NÁUTICA

Norma Sí Sí No Sí No

Proyecto

Sí Sí No Sí Sí

S2 _ CAFETERÍA

Norma Sí No No No No

Proyecto

 Sí No No Sí No

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio

Escalera

Sentido de

evacuación

Altura de

evacuación (m)

Protección

Tipo de ventilación

Ancho y capacidad de la

escalera

Norma

Proyecto Ancho (m)

Capacidad

(p)

E01 Sí 2.88 NP NP Por conductos 1.50 240

E02 Sí 5.04 NP NP Por conductos 1.50 240

DB-SI/

CONTRAINCENDIO
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