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1   Hormigón limpieza HM-20

2   Subbase zahorra natural

3   Pavimento de hormigón HM-25
Polipropileno multifilamento
con acabado fratasado

4   Relleno con material filtrante
   características:
   Densidad  aparente= 18KN/m³
   Cohesión=0
   Angulo rozamiento interno=30°

5   Relleno con material préstamo
   compactado al 95% P.M.

6   Hormigón armado HA-25

Dren PVC Ø160mm
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Conjunto contador y C.G.P.

Cuadro general de distribución

Proyector

Base enchufe 10/16A

Base enchufe 20A

Base enchufe 10/16 A estanca

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Doble proyector

Cámara de video

Línea de alumbrado

Línea de electricidad casetas

Línea de fuerza

2x6 T.T.6

4x6 T.T.6

2x6 T.T.6

2x6 T.T.6

2x6 T.T.6

2x6 T.T.6

2x6 T.T.6

Luminaria empotrar fluorescente

Luminaria superficie estanca fluorescente

Luminaria de emergencia estanca

Halógeno empotrar 

Luminaria empotrar fluorescente

Interruptor sencillo estanco

Toma de teléfono C.T.N.E.

Luminaria de emergencia

Interruptor doble estanco
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Ø15

Ø20mm

Ø10

OFICINA DE CONTROL

2x1,5T.T.1,5

C. RESIDUOS

EMERGENCIA

proyectores

ALUMBRADO

2x2,5T.T.2,5

fachada

EXTERIOR

ALUMBRADO

C. RECEPCION

2x1,5T.T.1,5

columnas

2x6T.T.6

ALUMBRADO

EXTERIOR C. RECEPCION

2x2,5T.T.2,5

C. RESIDUOS

ENCHUFES

2x1,5T.T.1,5

C. RESIDUOS

ALUMBRADO

2x2,5T.T.2,5

ENCHUFES

2x1,5T.T.1,5

EMERGENCIA

C. RECEPCION

ACOMETIDA

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

2x10A2x15A2x10A

2x15A

2x25A

30mA

2x6 T.T.6

2x20A2x10A 2x15A 2x10A

INTERRUPTOR GENERAL

2x6 T.T.6

40A 4P 

2x20A

30mA

2x25A

ESQUEMA UNIFILAR

CAJA DE PROTECCION E MEDIDA

linea subterránea Ø110 PVC

CAJA PRECINTABLE

40A

ICP

2x10A

columnas

2x6T.T.6

ALUMBRADO

EXTERIOR

2x15A

Nº POLOS-INTENSIDAD

Nº POLOS-INTENSIDAD

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

LEYENDA

2x15A

2x2,5T.T.2,5

MOTORES PUERTAS

4x25A

4x25A

30mA

2x15A

BÁSCULA

4x6T.T.6

4x6 T.T.6

ALMACÉN DE RESIDUOS ESPECIALES
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CONTENEDOR CON TAPA DE 38 m3

CONTENEDOR ABIERTO DE 38 m3

CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR

STOP

SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA

SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIBIDA

SEÑAL DE STOP

ESCOMBROS

CARPINTERÍAS

MADERAS PROCEDENTES DE DEMOLICIONES
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TELAS
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BOTE SIFONICO

ARQUETA DE PASO

Ø50

78x63 Arqueta sinfónica

Ø110

Ø40

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

PVC Ø315

EDIFICIO DE CONTROL

> > > > > > > > > > > > > > > >

PVC Ø200

Contador divisionario

Canalizacion en general,
agua fria
Canalizacion en general,
agua caliente
Llave de paso
Grifo alimentacion aparato
sanitario agua fria
Grifo alimentacion aparato
sanitario agua caliente

Termo acumulador electrico

Ø15

Ø20mm

Ø10

EDIFICIO DE CONTROL

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos

Plano número:

 Plano de: 

Escala:

Fecha

Autor:

SANEAMIENTO FONTANERÍA EDIFICO DE CONTROL

1/50

Septiembre 2017

Víctor M. Yáñez Pérez

Firma:
17

SANEAMIENTO 1/50

FONTANERÍA 1/50



SECCIÓN ARQUETA SANEAMIENTO

Y PLUVIALES DE 51x51x80

ESCALA 1:20

DETALLE ARQUETA ELECTRICIDAD DE

40x40x60

ESCALA 1:20

PLANTA ARQUETA SANEAMIENTO

Y PLUVIALES DE 51x51x80

ESCALA 1:20

PLANTA ARQUETA  ELECTRICIDAD

DE 40x40x60

ESCALA 1:20

DETALLE ARQUETA ABASTECIMIENTO E

INCENDIOS DE 38x38x50

ESCALA 1:20

PLANTA ARQUETA  ABASTECIMIENTO E

INCENDIOS DE 38x38x50

ESCALA 1:20

Plano número:

 Plano de: 

Escala:

Fecha

Autor:

INSTALACIONES DETALLES

1/20

Septiembre 2017

Víctor M. Yáñez Pérez

Firma:

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos

18.1

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGON HM-20

AutoCAD SHX Text
TUBO DE SALIDA PVC %%C315 %%C200

AutoCAD SHX Text
TAPA PREFABRICADA Y ARMADA #  10 a 10cm

AutoCAD SHX Text
FABRICADA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE

AutoCAD SHX Text
ENFOSCADO 3cm

AutoCAD SHX Text
FORMACIÓN DE PENDIENTES

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGON HM-20

AutoCAD SHX Text
TAPA DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
FABRICADA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE

AutoCAD SHX Text
ENFOSCADO 3cm

AutoCAD SHX Text
TUBO DE SALIDA PVC %%C315 %%C200

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGON HM-20

AutoCAD SHX Text
FABRICADA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE

AutoCAD SHX Text
ENFOSCADO 3cm

AutoCAD SHX Text
TAPA PREFABRICADA Y ARMADA #  10 a 10cm

AutoCAD SHX Text
TUBO DE SALIDA PVC %%C 315 %%C200

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC %%C60

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC %%C60



DETALLE ARQUETA CIEGA CASETA

RESIDUOS ESPECIALES DE 100x100x80

ESCALA 1:20

DETALLE ZANJA ABASTECIMIENTO

ESCALA 1:20

DETALLE ZANJA SANEAMIENTO

ESCALA 1:20

DETALLE ZANJA ALUMBRADO

ESCALA 1:20

Plano número:

 Plano de: 

Escala:

Fecha

Autor:

INSTALACIONES DETALLES

1/20

Septiembre 2017

Víctor M. Yáñez Pérez

Firma:

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos

18.2

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGON HM-20

AutoCAD SHX Text
REJILLA DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
FABRICADA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE

AutoCAD SHX Text
ENFOSCADO 3cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
H. VARIABLE

AutoCAD SHX Text
120°

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RELLENO SELECCIONADO 

AutoCAD SHX Text
TUBO

AutoCAD SHX Text
LECHO DE ARENA

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE LA EXCAVACION

AutoCAD SHX Text
CAPA GRAVILLA

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
 /4

AutoCAD SHX Text
RELLENO SELECCIONADO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
%%C VARIOS

AutoCAD SHX Text
250 D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
H-100

AutoCAD SHX Text
RELLENO SELECCIONADO

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC. %%C 60

AutoCAD SHX Text
ARENA



Plano número:

 Plano de: 

Escala:

Fecha

Autor:

INSTALACIONES DETALLES

1/20

Septiembre 2017

Víctor M. Yáñez Pérez

Firma:

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos

18.3

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
cotas en cm

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
Sumideiro

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
%%CD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Sección

AutoCAD SHX Text
Rexilla

AutoCAD SHX Text
Marco Angular Galvanizado

AutoCAD SHX Text
HM-15

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Rexilla sumideiro

AutoCAD SHX Text
cotas en cm

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
Sección lonxitudinal

AutoCAD SHX Text
Rexilla Plana De Fundición

AutoCAD SHX Text
Marco Angular Galvanizado

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Formigón en masa HM-200 en coronación

AutoCAD SHX Text
Soleira de formigón HM-200

AutoCAD SHX Text
Fabrica de ladrillo macizo

AutoCAD SHX Text
Enfoscado sin maestrar de parede

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
Seccion longitudinal

AutoCAD SHX Text
cotas en cm

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
ARQUETA A PIE DE BAJANTES 

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
Seccion longitudinal

AutoCAD SHX Text
cotas en cm

AutoCAD SHX Text
ARQUETA SIFONICA 



+0.12

+2.76

pte. 3.5%

Aislamiento poliuretano proyectado 3cm

Tabicón ladrillo hueco doble

Carpintería de aluminio lacado

Alfeizar de DM lacado

Caja de persiana compacta de PVC

Tabique ladrillo hueco sencillo

Dintel armado con 2Ø12

Enfoscado y pasteado

Tabicón ladrillo hueco doble

Vierteaguas de aluminio lacado

Zócalo de granito 

en zonas de monocapa

Tabique ladrillo hueco sencillo

Enfoscado y pintura

Recrecido y pavimento

Solera esp. 12cm

Forjado viguetas y bovedillas de hormigón

Aislamiento poliuretano

proyectado 3 cm

Falso techo cartón-yeso

Murete de hormigón

Losa de hormigón armado
Revestimiento elástico tipo Sikafill

1.90

2.40

SECCIÓN DETALLE CONSTRUCTIVO

Escala 1:20

Revestimiento monocapa o

granito flameado según zonas

Revestimiento monocapa o

granito flameado según zonas

Aislamiento poliuretano

proyectado 3cm

Climalit 3+3/6/4

Lamas de aluminio 

PE1

1 Ud

(hoja)

1 Ud

V1 V2

1 Ud

V3

1 Ud

NIVEL PAVIMENTO INTERIOR

CARPINTERÍA EDIFICIO DE CONTROL. VISTA EXTERIOR

lacado 100x20 mm

P1

1 Ud 1 Ud

P2

Tablero DM lacado gris

10 mm. dos caras

Banda lacado

color burdeos

Lamas de aluminio 

PE2 (ALMACÉN DE RESIDUOS)

1 Ud

lacado 100x20 mm

(hoja) (hoja)
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PILASTRA HORMIGÓN

PILAR HEB 180 RODILLOS SUPERIORES

E INFERIORES

PROLONGACIÓNRODILLOS SUPERIORES

PERFIL SUPERIOR

PUERTA CORREDERA

MURETE HORMIGÓN
PILAR HEB 180

BASTIDOR DE CIERRE

POSTE DE CIERRE
60.60.1,5

PERFIRL MARCO 40.30

BASTIDOR DE PERFIL 50.50.4

PERFIRL MARCO 40.30

MALLA ELECTROS. Ø5,50x100

CERRADURA

MALLA ELECTROS. Ø5,50x100

GALVANIZADO Y PINTADO

DETALLE DE CIERRE FRONTAL
Esc. 1:5

PILAR HEB 180

GALVANIZADO Y PINTADO

GALVANIZADO Y PINTADO

BASTIDOR 50.50.4

PERFIL MARCO 40.30

PLETINA 40.4

MALLAZO Ø5,50x100

ANGULAR 40.4

CREMALLERA EQUIPO MOTORIZACIÓN

PERFIL MARCO 40.30

BASTIDOR 50.50.4

RODAMIENTO OCULTO Ø80

DETALLE-SECCIÓN PORTALÓN ACCESO

MATERIAL : ACERO GALVANIZADO PINTADO

Esc. 1:5

EN CENTRO BASTIDOR

1.50

Ø10a25

Ø12a20

4Ø10

DETALLE MURETE CIERRE FRONTAL
Esc. 1:25

PERFIL MARCO 40.30

MALLAZO Ø5,50x100

POSTE 60.60.1,5 c/2,60m

SOLERA

1.60

0.75

0.30

0.10

0.50

0.50

PILAR HEB 180

0.18
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versión con ganchos en ambos lados
Rodillos y ganchos adicionales para la

CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR

CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR

7.27

2.58

1.67

Perspectiva

2.07

2.55

1.00

1.80

Alzado escala 1:50

CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR
Planta escala 1:50

Material : acero galvanizado
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Perfil de anclaje de contenedor Refuerzo interior de la viga
en chapa de 8mm
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CONTENEDOR DE 38 m3
Perfil marquesina
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GUIAS DE APOYO CONTENEDORES
Material : acero galvanizado
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